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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Kesimpulan  

1. Keadaan konstruksi bangunan ruang rawat inap yang meliputi: 

lantai, dinding, ventilasi, pintu, atap, dan langit-langit sudah 

baik dan memenuhi syarat. 

2.  Intensitas pencahayaan, kebisingan, suhu dan kelembapan di 

ruang rawat rawat inap RSUD Demang Sepulau Raya belum 

memenuhi syarat.  

3.  Fasilitas sanitasi ruang rawat inap yang meiputi: sampah, toilet 

dan kamar mandi sudah baik dan memenuhi syarat sesuai 

Permenkes RI No. 7 tahun 2019. Tetapi untuk kebersihan air di 

dalam bak kamar mandi masih terlihat berwarna coklat dan 

keruh.  

4.  Penanganan linen seperti: seprei, sarung bantal, dan selimut 

sudah terkelola dengan baik dan memenuhi syarat. 

 

b. Saran  

1. Sebaiknya diberlakukan pembuatan konus antara sudut 

pertemuan dinding dan lantai agar pembersihan ruang rawat 

inap lebih kondusif dalam proses pembersihan. 

2. Membatasi jumlah penunggu pasien dan mengatur jadwal jam 

besuk ruang rawat inap agar tidak mengganggu pasien di ruang 
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rawat inap dan membuat lampu khusus untuk tidur agar 

pencahayaan saat tidur tidak terlalu terang. 

3. Membuat taman mini atau bunga bunga di dalam pot agar suhu 

pada rumah sakit tidak terlalu panas. 

4. Menyediakan alat kebersihan seperti sapu dan tempat sampah 

kecil di dalam ruangan rawat inap. 

 


